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Na podstawie® t. 1 pkt 1, w zw1azku 2 arty gon’ pkt“f‘l e,
art. 127 ust. 1, 2 / 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 llpca 200T r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdZn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiebiorstwa Usiug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie,
z dnia 11.12.2009r., znak: TT-08/126/K/PW/2009/957,

~J

&

orzekam:

1. Udzieli¢ Przedsiebiorstwu Usiug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
w Nowogardzie, pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych
z ujecia sktadajacego sie z dwéch naprzemiennie eksploatowanych studni
giebinowych - studni nr 1 i studni nr 2, zlokalizowanego na terenie
dziatki o nr ewid. 70/3 obreb Rogéwko, gm. Wegorzyno, w ilosci:
Quxn= 1,0 m/h, Quq= 10,0 m’/d.

1.1. Urzadzenia stuzace do eksploatacji ujecia wody:

a) agregat pompowy - pompa typu G 60 V z silnikiem 3,7 kW
studnia nr 1
b) agregat pompowy - pompa typu G 60 V z silnikiem 3,7 kW

studnia nr 2

c) mieszacz rurowy — 1 szt.

d) filtr cisdnieniowy (odzelaziacz) o @ 1200 mm — 1 szt.

e) agregat sprezarkowy typu WAN-CE, =ze zbiornikiem sprezonego
powietrza o V=0,115 m® - 1 szt.

f) zbiornik wodno-powietrzny (hydrofor) o V=2,5 m - 1 szt.

g) chlorator C-52 - 1 szt.

h) wodomierz typu MZ 50 — 1 szt.

1.2. Zobowigzaé¢ Przedsiebiorstwo Usitug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
w Nowogardzie, do:

a) zapewnienia odprowadzenia wdd opadowych w sposdb uniemozliwiajacy
przedostawanie sie ich do urzadzen situzacych do poboru wody;

b) wykonywania analiz Jjakosci wody (w stanie pierwotnym) pobierane]j ze
studni w =zakresie: barwa, zapach, metno$é, przewodnosé, odczyn,
twardo$¢ ogdbdlna, zelazo, mangan, chlorki, azotyny, azotany, amonowy
jon, bakteriologia, z czestotliwoscia raz w roku;

c) ograniczenia do niezbednych potrzeb przebywania osdb niezatrudnionych
przy obstudze urzadzen pobierajacych wode;

d) prowadzenia okresowych pomiardéw wydajnosci i poziomdéw zwierciadia wody

w  studniach (w czasie ruchu ©pompy oraz podczas  przerw)
z czestotliwoscia jeden raz w roku oraz odnotowywania ich w trwatym
rejestrze;

e) prowadzenia dokumentacji zwigzanej z eksploatacja ujecia;
f) prowadzenia pomiardéw ilosci pobieranej wody ze studni i rejestrowania
ich w trwalym rejestrze, z czestotliwoscia raz na tydzien;
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gy;utmiymywania_ obiektéw i urzadzen wodociagowych we wkasciwym stanie
Nteshnigznym i sanitarnym;

niRyichdtalenfs préyezyny niesprawnosci i bezzwiocznego jej wyeliminowania

w przypadku ewentualnej awarii na ujeciu;

i) zachowania szczegdlne] ostroznosci przy dokonywaniu wszelkich
czynnoéci przy ujeciu, zwiazanych ze wstrzymaniem dziatalnoéci badz
awaria, aby zapobiec skazeniu ujecia;

j) zabezpieczenia, w przypadku wstrzymania dziatalnosci, otwordw
studziennych w sposéb zgodny z obowiazujacymi przepisami, gwarantujacy
zachowanie pozioméw wodonosnych w stanie nieskazonym substancjami
obcymi ;

k) eksploatowania ujecia Ww sposéb racjonalny, tzn. tak aby nie
przekraczaé wydajnosci eksploatacyjnej studni;

1) kazdorazowego powiadamiania organu wlasciwego do wydania pozwolenia
wodnoprawnego o  wszelkich  zmianach wprowadzanych w  trakcie
eksploatacji ujecia;

m) zgloszenia, celem uzgodnienia, organowi wtasciwemu do wydania
pozwolenia wodnoprawnego, trwatego wylaczenie studni z eksploatacji.

2 Udzielié Przedsiebiorstwu Usiug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
w Nowogardzie, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu
melioracyjnego, poitozonego na dzialce o nr ewid. 181, obreb Rogdwko,
gm. Wegorzyno, $ciekdw pochodzacych z piukania filtréw stacji
uzdatniana wody (wéd popiucznych), przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

a) ilo$é wéd poptucznych - Q = 3,12 m® powstajaca podczas piukania zioza
filtracyjnego odbywajacego sig co 4 dni;

b) urzadzenia stuzace do oczyszczania wéd poprucznych - odstojnik
2-komorowy;

c) stezenia zanieczyszczen w wodach poptucznych nie moga by¢ wyzsze niz:
e odczyn — 6,5-9,0 pH
e zelazo ogdlne — 10 mg Fe/dm’
e zawiesiny ogdlne — 35 mg/dm’

2.1. Zobowiazaé Przedsicbiorstwo Usitug Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o0.
w Nowogardzie, do:

a) wykonywania badan sciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

b) utrzymywania wylotu sciekdw w nalezytym stanie technicznym;

c) systematycznej konserwacji odbiornika wéd poptucznych na odcinku 50 m
ponizej miejsca zrzutu Sciekdw;

d) systematycznego oprézniania osadéw nagromadzonych w odstojnikach
$ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody;

e) prowadzenia rejestru ilosci wprowadzanych $ciekéw 1 odnotowywania ich
w rejestrze Sciekéw;

f) kazdorazowego powiadamiania organu wtasciwego do wydania pozwolenia
wodnoprawnego o  wszelkich  zmianach wystepujacych ~w  trakcie
wprowadzania wéd poptucznych.

3. Ustalié waznosé pozwolenia wodnoprawnego:
a) na pobdr wod podziemnych do dnia 9 czerwca 2030r.

b) na wprowadzanie $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody do
rowu melioracyjnego do dnia 9 czerwca 2020r.
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4!Wfﬁ§%§hié autora operatu wodnoprawnego odpowiedzialnym za tresé

OCHRONY.ERAGOWISK A+ s
_]f,f;“éblickgnla w nim zawarte.
pPnicKlie| 41 73-150 LOBE;
5. Uczyni¢ PUWiS Sp. z o0.0. w Nowogardzie, odpowiedzialnym za ewentualne

szkody wynikte z wykonywania orzeczen niniejszej decyziji.

6. Decyzja niniejsza oraz operat wodnoprawny musza znajdowaé sie
u uzytkownika i by¢ dostepne organom kontroli.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci 1 uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomos$ci i urzadzen.

8. Przypomnie¢ uzytkownikowi ujecia o obowiazku przedktadania organcm
ochrony  Srodowiska wynikéw pomiaréw ilosci  pobieranej  wody
i wprowadzanych Sciekédw, wynikajacym =z rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajéw wynikdw
pomiaréw prowadzonych w zwiazku =z eksploatacja instalacji 1lub
urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobdéw ich prezentacii.

UZASRADNTENTE

Dnia 15 grudnia 2009r. do Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa
Powiatowego w %Zobzie, wpiynal wniosek Przedsiebiorstwa Ustug Wodnych
i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych <z ujecia zlokalizowanego
W miejscowosci Rogéwko 1 wprowadzanie $Sciekéw pochodzacych ze stacji
uzdatniana wody do rowu melioracyjnego.

Do wniosku w przedmiotowej sprawie dolaczone =zostaty dwa egzemplarze

operatu wodnoprawnego pn.: ,Operat wodnoprawny na pobdér wéd podziemnych

1 odprowadzanie wéd poptucznych - wodociag Rogéwko, gm. Wegorzyno”

opracowanego przez Pana tukasza Tomkdw.

Pismem z dnia 12 lutego 2010r. poinformowano strony o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie zgodnie z trescig
art. 10 § 1 Kpa, umozliwiono stronom wypowiedzenie sie, co do zebranych
materiatéw oraz zgtoszonych zadan przed wydaniem niniejszej decyziji.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczeciu postepowania, Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pismem z dnia 17.02.2010r.,
znak: ZD-5020-15-14/10-kb, wnidst o zobowigzanie W pozwoleniu
wodnoparwnym, uzytkownika ujecia do:

- wykonywania analiz Jjakosci pobieranej wody (w stanie pierwotnym) ze
studni w zakresie: barwa, =zapach, metnos¢, przewodnoéé, odczyn,
twardos¢ ogdlna, bakteriologia, z czestotliwoscia raz do roku;

- prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody ze studni i rejestrowania
ich w trwatym rejestrze;

- prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadia wody

w  studniach (w czasie ruchu pompy oraz podczas przerw)
z czestotliwoscia raz w roku oraz odnotowywania ich w trwalym
rejestrze.

Uwagi RZGw uwzglednione zostaly w punkcie 1.2. podpunkt b), d) i f)
niniejszej decyzji.
Pozostate strony postepowania nie wniosty zadnych uwag ani 2zadain do

sprawy.
Parametry Sciekdéw pochodzacych z ptukania filtréw stacji uzdatniania
wody (wod poptucznych), okreélone =zostaly =zgodnie 2z rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, Jjakie
3z4



OCHEl e ZyOl

spekriiac przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz

opnigkicsprawiésOsubstanc]i szczegdlnie szkodliwych dla drodowiska wodnego

(Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984 z pdzZn. zm.).

zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 w/w rozporzadzenia, padania woéd poptucznych,
pochodzacych  ze stacji uzdatniania wody, powinny byé wykonywane
z czestotliwoscia nie mniejsza niz raz na dwa miesiace.

Ujecie wody w miejscowosci Rogéwko posiada zasoby eksploatacyjne wody
podziemne] w  kat. B z  utwordw czwartorzedowych — w ilosci
o = 30,0 m’/h przy depresji S = 1,3 m, zatwierdzone decyzja Wojewody
Szczecinskiego z dnia 07.12.1984r., znak: 0S-10/8530-2/34/84.

W zwiazku z POWYzZSZym OrzZeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego
zarzadu Gospodarki Wodnej W Szczecinie, =za poérednictwen Starosty
ILobeskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Ochrony stodowiska

Na podstawie czesci IIT ust. 24 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z pdin. zm.) pobrano opiate skarbowa za wydanie pozwolen
wodnoprawnych  w wysokosci 434, 7zt (stownie: czterysta trzydziesci cztery zlote). Optate skarbowa
wniesiono dnia  16.12.2009r. na  rachunek  Urzedu Miejskiego W Icbzie (nr  rachunku:

993751038260048352 . -
89937510382600483520000010) INSPEKTOR

Olaren-rwos

Agnieszka Olszewska

Otrzymija:
1. Przedsiebiorstwo Usiug Wodnych i Sanitarmych Sp. z 0.O.
ul. 700-lecia 14/2
72-200 Nowogard
2. Guina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno
'§. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13 A
70-030 Szczecin
4. Agencja Nieruchomoéci Rolnych
Oddziat Terenowy w Szczecinie
Jednostka Gospodarcza Zascou W Nowogardzie
ul. Géma 3
72-200 Nowogard
Do wiadomosci:
1. Zachodniopamorski Wojewddzki Inspektorat ochrony Srodowiska
ul. Waty Chrobrego 4
70-502 Szczecin
2. Zachodniopamorski Urzad Wojewddzki
ul. Waty Chrobrego 4
70-502 Szczecin
3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
zachodniopamorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
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STACJA WODOCIAGOWA - schemat
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